
N.P.T. -2.15

Sala Tableros y Medidores

Cisterna Sanitaria
5500lts

(Total 13000lts)

Sala de Bombas

Escalera

Paso

N.P.T. -2.15

N.P.T. -2.15

Ingreso Vehicular

Baulera

R
AM

PA

A
130

A
130

B
131

B
131

Hidrante + 
Extintor
ABC

Mte. Elec.

Mte. Agua

2
0.

0
0%

Pozo de 
Achique

Estacionamientos

Ascensor

2.50x4.50m 2.50x4.50m

2.50x5.00m 2.50x5.00m 2.50x5.00m 2.50x5.00m 2.50x5.00m

Baulera Baulera Baulera Baulera

Cisterna Incendio
24000lts

Bombas
Incendio

Bombas
Sanitaria

(Trinchera
para caños)

Rejilla
Desborde
Cisterna

Rejilla de Piso Rejilla de Piso Rejilla de Piso

Rejilla Ventilación en Techo
Sup. 1m2

Hidrante + 
Extintor
ABC
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